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Ocena obszarowa jakoscr
e art. 4 ust. 1 pkt I, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.),

e art. 12 ust. 1 14 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2017 r. poz.328),

e § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajae analize
uzyskiwanych wynikow badan probek wody pobieranych w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnetrznej z urzadzen i instalacji wodociagow:
Grudusk, Humigcino, Stryjewo i Wiksin informuje, ze ok. 3730 mieszkancow
Gminy Grudusk w 2016 r. mialo mozliwo$¢ korzystania z wody o niekwestionowanej
jakosci w zakresie oznaczonych wskaznikow mikrobiologicznych i fizykochemlcmych

Wodociagi zaopatrujgce w wode Gming Grudusk: Grudusk o produkeji ok. 207.8 m 3,
Humiecino o produkeji ok. 173,1 m’/d, Stryjewo o produkcji ok. 1547 m*/d, Wiksin
o produkeji ok. 109,4 m*/d korzystaja z uje¢ wody o bardzo dobrej jako$ci mikrobiologicznej
niewymagajacej stalej dezyntekeji. Uymowane wody dla tych wodociagow charakteryzujg si¢
z kolei stosunkowo wysoka koncentracja zelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego.
Zwigzki te nie stanowig problemu zdrowotnego, ale wymagaja uzdatniania poniewaz
wplywaja na akceptowalnos¢ wody do picia z uwagi na zmiany barwy, smaku i zapachu oraz
z powodu powstawania osadow w systemach dystrybucji.

Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporzadzeniem
oceniano 1x kwartal na podstawie monitoringu kontrolnego i przegladowego.

Uzyskiwane wyniki badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody z ww.
wodociagow w 2016 r. nie wykazywaly zmian jakosciowych powodujacych potencjalne
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Woda podawana do sieci dystrybucyjnej i w sieci tych
wodociggow spelniata (zgodnie z § 3 w zwigzku z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi)
podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne okreslone w zalgcznikach nr 1 i nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne,
fizykochemiczne okreslone w zatgezniku nr 3 1 dodatkowe wymagania chemiczne, okreslone
w zalgczniku nr 4.
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1. Zaklad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 40, 06-500 Miawa.




