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Zaklad Uslug Wodnych ' (4
dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie (Vv. w/_ 62 5’/,70/5’
ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa

DECYZJA Nr HKN - 10/19/Z/1/11

Dzialajac na podstawie:

e art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59),

e art. 5 ust.l,la i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152
z pézn. zm.),

e §3ust. 1i3 §4ust. 1pktl,ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 4, ust. 5,
ust. 6 i ust. 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

e art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 155, art. 127a i 130 § 4 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 22019 r. poz. 2096 z p6zn. zm),

po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
TE/1084/2019/BM z 17.04.2019 r.

oraz uwzgledniajgc uzyskane wyniki badan prébek wody pobranych z urzadzen wodociggu
Grudusk 15.04.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego — kontroli sanitarnej HK-07/43/19

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia
decyzje Nr HKN-10/19/Z/1 7 27.03.2019 r.
stwierdzajgcg
warunkowq przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
zwodociqgu publicznego Grudusk
i nakazujgcq
Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie
| ul. Nowa 40, 06-500 Mtawa

1) wyeliminowanie obecnosci bakterii grupy coli z wody dostarczanej przez wodocigg
Grudusk, doprowadzajac jej jakos¢ do wymagan okreslonych w czesci C w tabeli 1 Lp. 1
zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

2) nie przekraczanie okreslonej dopuszczalnej wartosci parametrycznej 0,3 mg/l dla chloru
wolnego w punktach czerpalnych u konsumentéow w przypadku prowadzenia okresowej
dezynfekcji wody zwigzkami chloru,

3) bieiqce informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji dzialarn
naprawczych,




4) potwierdzania badaniami w ramach kontroli wewnetrznej uzyskanie wymaganej jakosci
mikrobiologicznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociaggu Grudusk w zakresie
wskaznikéw: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, w min 4 uzgodnionych
punktach zgodnosci/monitoringowych (SUW Grudusk i u 3 odbiorcéw. Urzqd Gminy
Grudusk , ul. Ciechanowska 54, Purzyce Trojany 23 — mieszkanie prywatne, Sokolowo 2

. — mieszkanie prywatne), w terminie do 22 marca 2019 r.

w ten sposob, Ze:

zgodnie z wnioskiem Zakladu Ustlug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie
wg. pisma TE/1084/2019/BM z 17.04.2019 1. przedluza do 17 maja 2019 r. wykonanie
nakazéw wedlug pkt od 1 do 4 przedmiotowej decyzji.

oraz nakazuje

5) kontynuacje dziala naprawczych w celu zapewnienia nalezytej jakosci
mikrobiologicznej wody z wodociggu Grudusk.

Uzasadnienie

W ramach wykazania wymaganej jakosci mikrobiologicznej wody z wodociagu Grudusk
strona zobowiazana przekazata uzyskane wyniki badaf probek wody Nr: 1048-1053, 1130-
1135 i 1214-1219 pobranych w zakresie kontroli wewnetrznych 28.03.2019 r. , 02. i
09.04.2019 r. wykazujacych wymagang jakosci mikrobiologiczng .
Ustalenia z sanitarnej kontroli sprawdzajacej wg. protokolu HK-07/43/19 z 15.04.2019 r.
potwierdzity, ze w dniach 05-11.04. 2019 r. prowadzono dzialania polegajace na dezynfekeji
oraz plukaniu urzadzen wodociagu-Grudusk. ‘Uzyskane wyniki badan probek wody zgodnie
ze sprawozdaniem HKL.6000-2-101/320,321,322,323/2019 z 17.04.2019 r. pobranych
15.04.2019 r. w ramach ww. kontroli sanitarnej wykazaly w 1 pkt kontrolnym/zgodnosci
(sposrod 4) — Sokolowo 2 —m. prywatne obecnosé bakterii grupy coli (19 jtk/100mi).
Sytuacja ta nadal nie pozwala na uznanie stabilnoéci mikrobiologicznej wody z wodociagu
Grudusk — stwierdzenia jej bezwarunkowej przydatnosci do spozycia przez ludzi. Wymaga
kontynuacji skutecznych dziatan naprawczych, potwierdzonych kolejnymi badaniami
mikrobiologicznymi (bez obecnosci czynnika dezynfekcyjnego) wykazujacymi obowiazujaca
jako$¢ wody o ktérej mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w min. 4 pkt zgodnosci.
Uznajac konieczno$é kontynuacji skutecznych dzialai naprawczych, potwierdzonych
kolejnymi badaniami mikrobiologicznymi wykazujacymi obowigzujaca jako$é wody o ktorej
mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w min. 4 pkt
zgodnodci, pozwalajaca na stwierdzenie bezwarunkowej przydatnosci wody do spozycia
przez ludzi bez koniecznoéci prowadzenia doraznej dezynfekeji, PPIS w Ciechanowie na
wniosek strony, przedluzyl termin uzyskania wymaganej jakosci mikrobiologicznej
wody z wodociggu Grudusk do 17 maja 2019 r,

Pouczenie

0Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotlania do Panistwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktory
wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwolania.
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