URZAD GMINY GRRUDUSK
SEXRETARILAT

1 | I
PR Caph | g g3qy
! {———‘J
| WPELYNEE O
f s ,..‘.‘..,5"1|1_H,-..,;)%n_:___
INSp T oWy Ly Ciechan6w, 2019.03.1] A R
HKN.6030.12.1.2019
Zaklad Uslug Wodnych

dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa

DECYZJA Nr HKN - 10/19/Z
Dzialajac na podstawie:

o art. I pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2 2019 r.
poz. 59),

o art. 5 ust.l,la i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152
z pbin. zm.),

* §3ust. 113 §4ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 4, ust. S,
ust. 6 1 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 . poz. 2294),

o art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 155, art. 127a i 130 § 4 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 22019 r. poz. 2096 z poéZn. zm),

po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie

TE/713/2019/BM z 08.03.2018 .

uwzgledniajgc uzyskane wyniki badan probek wody pobranych z urzadzer wodociagu

Grudusk 18 i 22 lutego oraz 05 i 06 marca 2019 r. w ramach kontroli wewnetrznej

i nadzoru sanitarnego

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia
decyzje Nr HKN-10/19 7 13.02.2019 r.
stwierdzajgeq
warunkowq priydatnoesc wody do spozycia przez ludzi
zwodociggu publicznego Grudusk
I nakazujgeq
Zakladowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie
ul. Nowa40, 06-500 Mlawa

1) wyeliminowanie obecnosci hakterii grupy coli ; wody dostarczanej przez wodociqg
Grudusk, doprowadzajge jej jako$¢ do wymagan okreslonych w czeéei C w tabeli 1 Lp. 1
zalgeznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

2) nie przekraczanie okreslonej dopuszczalnej wartosci parametrycznej 0,3 mg/! dla chloru
wolnego w punktach czerpalnych u konsumentéw w przypadku prowadzenia okresowej
dezynfekcji wody zwigzkami chloru,

3)  biezgce informowanie PPIS w Cicchanowie o zakresie i terminach realizacji dzialan
naprawczych,

4)  poiwierdzania badaniami w ramach kontroli wewnetrznej uzyskanie wymaganej jakosci
mikrobiologicznej wody uzdatnionej dostarczane] z wodociagu Grudusk w zakresie



wskainikow: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, w min 4 uzgodnionych
punktach zgodnos$ci/monitoringowych (SUW Grudusk i u 3 odbiorcéw: Urzqad Gminy
Grudusk . ul. Ciechanowska 54, Purzyce Trojany 23 — mieszkanie prywaine, Sokolowo 2
— mieszkanie prywatne), w terminie do 6 marca 2019 r.

w ten sposob, te:

zgodnie z wnioskiem Zaktadu Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie
wg. pisma TE/713/2019/BM z 08.03.2019 r. 1 uzgodnieniami telefoniczne z 08.03.2019
przedluza do 22 marca 2019 r. wykonanie nakazéw wedlug pkt od 1 do 4
przedmiotowej decyzji.

oraz nakazuje

5.) kontynuacjg dziatari naprawczych w celu zapewnienia nalezytej jakosci
mikrobiologicznej wody z wodociggu Grudusk.

Uzasadnienie

W ramach wykazania wymaganej jakosci mikrobiologicznej wody z wodociagu Grudusk
strona zobowigzana przekazala uzyskane wyniki badan prébek wody pobranvch w zakresie
kontroli wewnetrznych 18 i 22 lutego 2019 r. oraz 5 marca 2019 r. wg sprawozdan Nr:
338/19, 339/19, 340/19, 341/19 z 21.02.2019 r. i Nr: 517/19, 518/19, 519/19, 520/19 z
08.03.2019 r. wykazujagcych wymagana jakoéci mikrobiologiczng przy braku obecnosci
czynnika dezynfekcyjnego - chloru wolnego oraz wg sprawozdan Nr: 405/19, 406/19, 407/19,
408/19 =z 25.02.2019 r. wykazujacych brak obecnos$ci parametrow/wskaznikdw
mikrobiologicznych z czynnikiem dezynfekcyjnym (w 3 sposréd 4 probek wody oznaczone
stgzenia chloru wolnego wynosity: 0,01 1mg/l; 0,029mg/1; 0,07mg/1)

Uzyskane wyniki badan prébek wody zgodnie ze sprawozdaniem HKIL.6000-2-

55/146,147,148,149/2019 z 08.03.2019 r. pobranych 06.03.2019 r. w ramach
kontroli sanitarmej (wg. protokolu HK-07/20/19) wykazaly w 1 pkt kontrolnym/zgodnosci
(sposréd 4) — Grudusk ul. Ciechanowska 54 - Urzad Gminy obecno$é poiedynczych bakterii
grupy coli (2 jtk/100ml).
Sytuacja ta nadal nie pozwala na uznanie stabilnosci mikrobiologiczne) wody z wodociagu
Grudusk — stwierdzenia jej bezwarunkowej przydatnosci do spozycia przez ludzi. Wymaga
kontynuacji skutecznych dzialah naprawczych, potwierdzonych kolejnymi badaniami
mikrobiologicznymi (bez obecnosci czynnika dezynfekeyjnego) wykazujgcymi obowiazujaca
jakos¢é wody o ktérej mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w rmin. 4 pkt zgodnosei.

Wykonujac ustawowe zadania PPIS w Ciechanowie na wniosek strony, majac
na uwadze zrealizowane dotychezas dzialania napraweze i koniecznoéé ich lontynuacji
oraz to, ze zostaly spetnione warunki ust. 4 § 21 ww. rozporzadzenia tj. wykluczono obecnosé
parametru Escherichia coli i Enterokoki, przediuzyl termin uzyskania wymaganej jakoéé
mikrobiologicznej wody z wodociggu Grudusk do 22 marca 2019 r.



Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. ktory
wydal decyzjg.
Z, dniem dorg¢ezenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cicchanowie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniy ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania. jezeli jest
zgodna z 7adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sic prawa
do wniesienia odwolania. A TONY

-ty \hde.

Otrzymuja:

1.) Adresat

2.) Wojt Gminy Grudusk
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