PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Ciechanowie Ciechandw, 28.02.2020 r.

HKN.6030.12.1.2020

Zaklad Uslug Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 401, 06-500 Mlawa

DECYZJA Nr HKN -25/20

Dzialajac na podstawie:

art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),

art. 5 ust.1,l1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.),

§3ust. 113 §4ust. | pktl,ust 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6
i ust. 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U.z2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.),

oraz na podstawie:

uzyskanych wynikow badan probek wody pobranych 17.02.2020 r. w ramach nadzoru
sanitarnego (wg protokotu HK-08/8/20 z 17.02.2020 r.), zgodnie ze sprawozdaniem z badan:
HKL.6000-2-43/93,94/2019 z 19.02.2019 oraz pobranych 26.02.2020 r. z urzadzen i
instalacji wodociagu Grudusk w ramach kontroli sprawdzajacej (protokét HK-08/14/20 z
26.02.2019) wedtug sprawozdan:HKL.6000-2-62/146,147,148,149/2020 z dnia 28.02.2020r.

1)

2)

3)

4)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
warunkowq przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu Grudusk
i nakazuje
Zakladowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 40, 06-500 Mtawa

wyeliminowanie obecnosci bakterii grupy coli 7 wody dostarczanej przez wodociqg
Grudusk, doprowadzajac jej jakos¢ do wymagan okre$lonych w czesci C w tabeli 1 Lp. 1
zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
nie przekraczanie okreslonej dopuszczalnej wartosci parametrycznej 0,3 mg/l dla chloru
wolnego w punktach czerpalnych u konsumentow w przypadku prowadzenia okresowe;j
dezynfekcji wody zwiazkami chloru,
biezqce informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji dzialan
naprawczych,
potwierdzania badaniami w ramach kontroli wewnetrznej uzyskanie wymaganej jakosci
mikrobiologicznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociggu Grudusk w zakresie
wskaznikéw: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, we wszystkich
uzgodnionych punktach zgodnosci/monitoringowych (SUW Grudusk i u 3 odbiorcow
na sieci),

w_terminie do 16.03. 2020 r.




oraz nakazuje

5) ustalenie i przedstawienie (W terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowe]
decyzji) PPIS w Ciechanowie planu dziatari naprawczych wraz z terminami realizacji,
zaakceptowanego przez Wdjta Gminy Grudusk w celu przywrocenia wymaganej jakosci
mikrobiologicznej wody, pozwalajacej na stwierdzenie jej przydatnosdci do spozycia.

Uzasadnienie

Badania probek wody, pobranych z punktow zgodnosci/monitoringowych na sieci
wodociagu Grudusk, w dniu 19.11.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego (wg protokotu HK-
08/8/19 z 17.02.2020 r.), zgodnie ze sprawozdaniem z badan: HKI1.6000-2-43/93,94/2020 z
19.02.2020 r. wykazaty obecno$¢ bakterii grupy coli (2 jtk w 100 ml) w sieci dystrybucyjnej
Urzqd Gminy w Grudusku- kran w lazience oraz w ramach kontroli sprawdzajqcej
(protokét  HK-08/14/20  z  26.02. 2019) wedlug  sprawozdania:HKL.6000-2-
62/146,147,148,149/2020 7 dnia 28.02.2020r obecnosc bakterii grupy coli (7 jtk w 100ml)
woda uzdatniona 7 SUW, (8 jtk. w 100ml)sie¢ Sokolowo 2, (11 jtk w 100ml) sie¢ Urzqd
Gminy w Grudusku, (6 jtk w 100ml) sie¢ Purzgyce Trojany 23.

Zgodnie z powyzszym PPIS w Ciechanowie zawiadomit pismem z dnia 21.11.2019 r.,
smak: HKN.6030.12.1.2020r. o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wyeliminowania nieprawidtowosci sanitarnych.

Strona zobowiazana, pismem znak TE/565/2020/BM z dnia 24.02.2020r. zlozyla
wyjasnienia o prowadzonych dziataniach naprawczych.

Badania probek wody z dnia 26.02.2020 r. w ramach kontroli sprawdzajacej (wWg
protokotu HK-08/14/19 z 26.02.2020 r.) wykazaly nadal obecno$¢ bakterii grupy coli w
wodzie podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej oraz brak obecnosci bakterii Escherichia
coli i Enterokokéw zgodnie ze sprawozdaniem z  badan HKL.6000-2-
62/146,147,148,149/2020 z dnia 28.02.2020 .

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badai nalezato uznaé, ze woda z wodociggu
publicznego Gruduska wykazuje warunkow3 przydatno$é do spozycia przez ludzi na
podstawie § 3 ust. 113, § 4 ust. 11 4 oraz w mysl § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 . poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust. 5, 6 i 9 ww. rozporzadzenia Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny nakazal stronie zobowiazanej tj. Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Miawie, realizacje skutecznych dziatan naprawczych wedlug ustalonego planu, w celu
przywrocenia nalezytej jakosci mikrobiologicznej wody z wodociggu Grudusk, w zakresie
wskazanym w pkt 1, 3 i 5 decyzji, jednoczednie okreslajac w pkt 2 decyzji dopuszczalne
wartosci parametru chloru wolnego, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatnos¢ w
terminie do 16.03.2020 r.

Konieczno$é wykazania wymaganej jakosci mikrobiologicznej wody dostarczane] z
wodociggu Grudusk i jej stabilnosci w tym zakresie, uzasadnia nalozenie obowiazku
wykonania badan wody w ramach kontroli wewngtrznej wedlug pkt 4 decyzji.

Majac na uwadze opisane ustalenia nakazano jak na wstepie.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Mazowieckiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Inspektora
Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ktéry
wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W CIECHANOWIE

ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanéw, NIP: 566-14-12-038, REGON: 130288606 00023
Centrala: (023) 672 33 13; 672 41 63 Fax: (23) 672 41 44
www.ciechanow.psse.waw.pl; e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

Ciechanow, 28.02.2020 r.
HKN.6030.12.1.2020

Wojt Gminy Grudusk

Dziatajgc na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),

e art. 12 ust. 1 1 4 ustawy oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
22019 r. poz. 1437 ze zm.)

e §3ust.1i3,§4ust2,§21 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajgc wuzyskane
wyniki badan probek wody pobranych w dniach: 17 lutego 2020 r. oraz 26 lutego 2020 r. w
ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli sprawdzajacej z instalacji wodociagu Grudusk stwierdzil
warunkowg przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Jednoczesnie przypominam, Ze obowiazkiem Waojta/Burmistrza/Prezydenta Miasta jest
informowanie wszystkich konsumentow o jakosci wody do spozycia przez ludzi poprzez
komunikaty opracowane przez wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
zgodnie z wymaganiami § 26 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, oraz z art.12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

W zalgczeniu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przekazuje komunikat
o warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Grudusk.
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Zalacznik: Komunikat w sprawie warunkowej przydatnosci wody przeznaczonej do
ludzi z wodociagu Golotczyzna
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W CIECHANOWIE

ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechandw, NIP: 566-14-12-038, REGON: 130288606 00023
Centrala: (023) 672 33 13; 672 41 63 Fax: (23) 672 41 44
http://ciechanow.psse.waw.pl; e-mail: psse.ciechanow@pis.gov.pl; ciechanow@psse.waw.pl

KOMUNIKAT
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
z dnia 28.02.2020 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z wodociggu publicznego Grudusk

zaopatrujqcego w wode ok. 1585 mieszkanicow 7 miejscowosci gm. Grudusk: Borzuchowo,
Grudusk, Grudusk Borzuchowo, Purzyce Rozwory, Purzyce Trojany, Sokolowo, Sokélnik

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
WARUNKOWA PRZYDATNOSC WODY DO SPOZYCIA

Podstawg uznania warunkowe]j przydatnosci do spozycia sa wyniki badan prébek wody pobranych
w dniach 17.02.2020 r. 1 26.02.2020 r. z wodociggu publicznego Grudusk.

Wyniki badan wykazaly obecno$¢ bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii
Escherichia Coli 1 Enterokokéw, co pozwolito na stwierdzenie warunkowej przydatnosci do
spozycia przez ludzi.

WODA Z WODOCIAGU GRUDUSK NADAJE SIE DO PICIA PO
PRZEGOTOWANIU

Wskazane jest rowniez uzywanie wody przegotowanej do mycia z¢gb6w oraz do mycia owocow
i warzyw spozywanych na surowo.
Woda moze by¢ uzywana do kapieli oraz pozostalych celéw uzytkowych bez ograniczen.

W zwigzku z prowadzeniem dzialan naprawczych w obrgbie wodociagu Grudusk gm.
Grudusk i prowadzeniu dezynfekcji urzadzen i sieci wodociagowej stosowany chlor moze stanowi¢

uciazliwos¢ zapachowa i smakowa dla konsumentow.
Powyiszy komunikat obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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