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Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wyeliminowania nieprawidlowosci sanitarnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia, ze badania
probek wody pobranych z uzgodnionych punktéw zgodnosci/monitoringowych na sieci wodociagu
Grudusk w ramach kontroli sanitarnej (protokot Nr HK-08/8/20 z 17.02.2020 r.) wykazaly
zgodnie z uzyskanymi wynikami badan (wedlug sprawozdania Nr HKL.6000-2-43/93,94/2020 z
dnia 19.02.2020 r.) obecnos¢ bakterii grupy coli: 2jtk/100ml u 1 odbiorcy (Grudusk- Urzqd Gminy
ul. Ciechanowska 54-kran w tazience na I pigtrze).

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badan na podstawie § 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 11 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nalezy uznaé, ze stwierdzenie przydatnos$ci
wody z wodociggu Grudusk wymaga potwierdzenia kolejnymi badaniami spelnienie
obowigzujacych wymagan mikrobiologicznych okreslonych w czesci A i C zalgcznika nr 1
do ww. rozporzadzenia. Badania te powinny obejmowac¢ oznaczenia obecnoéci bakterii: grupy
coli, Escherichia coli i Enterokoki w probkach wody uzdatnionej pobranych we wszystkich 4
pkt zgodnosci (SUW, Sokolowo 2, Purzyce Trojany 23, Grudusk Urzqd Gminy).

Nalezy roéwniez ustali¢ przyczyny tych niezgodnosci oraz poinformowaé o podjetvch
dzialaniach naprawczych.

W zwigzku ze stwierdzonym stanem faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia o wszczeciu
postgpowania administracyjnego.

W mysl art. 7 1 10 kpa, biorac pod uwage zapewnienie stronie udzialu w postepowaniu oraz
umozliwienie wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow przed wydaniem decyzji
do dnia 26.02.2019 r. wynikéw badan mikrobiologicznych wraz z oznaczonymi poziomami
chloru wolnego, probek wody uzdatnionej pobranych w ramach kontroli wewnetrznej
z urzgdzen wodociagu Grudusk w ww. 4 punktach kontrolnych.

Brak terminowych odpowiedzi w powyzszym zakresie spowoduje ustalenie przez PPIS
w Ciechanowie terminu uzyskania wymaganej poprawy jakosci mikrobiologicznej wody
dostarczanej przez omawiany wodociag w drodze decyzji administracyjne;j.

Zatqcznik: sprawozdanie z badan Nr HKL.6000-2-43/93,94/2019 z dnia 19.02.2020 r.
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