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Dzialajac na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

e §3ust. 1i3,§4ust.] pkt1,ust. 2, §2lust I pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

o art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

dokonujac oceny jakosci wody zgodnie z przeprowadzona analiza uzyskanych wynikow badan

probek wody Nr od 131 do 133 pobranych w ramach nadzoru sanitarnego (zgodnie z protokolem
kontroli nr HK-84/4/23 z dnia 13.02.2023 r.) w dniu 13.02.2023 r. z instalacji wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia w wode Humigcino, wedlug sprawozdan z badan HKL.9051-1-
50/131,132,133/2023 z dnia 17.02.2023 r, Nr HKL 00939/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr
BP/638/P/2023 z dnia 21.02.2023 r. oraz wedlug wynikow badan probek wody pobranych
w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 21.02.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badan
nr 547/23, 548/23, 549/23, 550/23 z dnia 23.02.2023 .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatno$¢ do spozycia przez ludzi wody
w sieci dystrybucyjnej wodociagu zbiorowego Humigcino.

Uzasadnienie

Panstwowa Inspekcja Sanitarna jest powolana do realizacji zadan z zakresu zdrowia
publicznego, a w szczegdlnosci poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakoscig wody do spozycia
przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez
zapobieganie powstawaniu choréb, w tym chorob zakaznych. Do zakresu dzialania Pafnstwowej
Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie biezacego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania
przepisow okreslajacych wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dokonujac oceny jakosci wody z wodociagu Humigcino na podstawie uzyskanych wynikow
badan probek wody pobranych 13.02.2023 r. z punktow zgodnoséci w ramach kontroli sanitarne;
wg protokotlu Nr HK-84/4/23, zgodnie ze sprawozdaniem z badan HKL.9051-1-
50/131,132,133/2023 z dnia 17.02.2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie stwierdzil nieprawidtowosci dotyczace przekroczonego poziomu barwy (15,9+£2,3)
w 1 punkcie zgodnosci /monitoringowym (Mierzanowo 17, mieszkanie prywatne —kran w kuchni).



W zwigzku ze stwierdzonym stanem faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ciechanowie pismem z dnia 20.02.2023 r. znak: HKN.9024.11.1.2023 r. zawiadomit o wszczgciu
postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego.

Strona zobowigzana poinformowata pismem znak: EK/493/2023/BM z dnia 21.02.2023 r.
o podjetych natychmiastowo dzialaniach naprawczych zmierzajacych do wyeliminowania
nieprawidlowego poziomu barwy w wodzie uzdatnionej z wodociggu Humigcino gmina Grudusk,
polegajace na plukaniu sieci i przylaczy wodociagowych oraz pismem z dnia 24.02.2023 r.
przekazala wyniki badan zgodnie ze sprawozdaniami z badan nr 547/23, 548/23, 549/23, 550/23
z dnia 23.02.2023 r. potwierdzajace wyeliminowanie nieprawidlowego poziomu barwy wody
we wszystkich punktach zgodnosci /monitoringowych wodociagu Humigcino.

Badania wykonaly uprawnione laboratoria. Jakos¢ wody w sieci dystrybucyjnej wodociagu
Humiecino zgodnie z uzyskanymi wynikami badan speinia obowiazujace wymagania okreslone
w czesci A tabela 1, czesci B oraz w czgsci C oraz czedci D zalacznika nr 1 do ww.
rozporzadzenia, w zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych
w ramach prowadzonego monitoringu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdzil przydatnos¢
do spozycia przez ludzi wody z wodociggu Humigcino - jak w sentencji decyzji.

Okresowq ocene jakosci wody wydano w formie decyzji o przydatnosci wody do spozycia
z wodociqgu Humiecino zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow i w zwiqzkuz § 22 ust. 112 § 26 ust. 4
ww. rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zhiorowym odprowadzaniu Sciekéw oraz § 27 ust. I rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wdjt, burmistrs,
prezydent miasta jest obowiqzany do poinformowania mieszkaricow o jakosci wody przeznaczonej
do spozycia.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Mazowieckiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie, ktory wydat decyzje.

7Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu
w Ciechanowie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jeiglif-ews'i'ystkiq strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolania. oy
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