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Ocena obszarowa jakosci wody

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt1,art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 338),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),

e §3,ust.1i3,8§4ust. 1pkt1,8§20,§22i§23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac analize uzyskiwanych wynikéw
badarn prébek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli
wewngtrznej z urzadzen i instalacji wodociggdw Wiksin, Stryjewo, Humiecino i Grudusk zaopatrujagcych w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi mieszkaicow Gminy Grudusk informuje, ze ok. 2054 mieszkancéw gminy w
2022 r. miato mozliwos¢ korzystania z wody o niekwestionowanej jakosci w zakresie oznaczonych wskaznikow
mikrobiclogicznych i fizykochemicznych (wodocigg Grudusk, wodeciag Humiecino), a pozostatych ok. 1439
mieszkaricow gminy w 2022 r. korzystato z wody o zmiennej jakoéci w zakresie oznaczonych wskainikow
mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Z wody wykazujacej krotkotrwate pogorszenie korzystali pozostali mieszkancy gminy, zaopatrywani w wode z
wodociggow:

e Stryjewo — ponadnormatywny poziom metnosci

e  Wiksin — obecnos¢ bakterii grupy coli
Dziatania naprawcze podejmowane w ramach postepowania administracyjnego skutkowaty przywroceniem
wymaganej jakosci wody w ww. zakresie.
Woda podawana do sieci dystrybucyjnej i w sieci tych wodociagéw spetniata podstawowe wymagania
mikrobiologiczne i chemiczne okreslone w czesci A tabela 1, w czesci B, C, D zatgcznika nr 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294 ze zm.).

Wodociagi zaopatrujace w wode Gmine Grudusk: Wiksin o produkcji ok. 120,2 m*/d, Humiecino o produkgji
ok. 153,7 m*/d, Stryjewo o produkcji ok. 189,9 m*/d i Grudusk o produkcji ok.213,6 m*/d o facznej dtugosci sieci
dystrybucyjnej 110,2 km korzystajg z uje¢ wody o bardzo dobrej jakosci mikrobiologicznej, niewymagajacej statej
dezynfekcji. Ujmowane wody dla tych wodociaggow charakteryzuja sie z kolei stosunkowo wysoka koncentracjg
zelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego. Zwigzki te nie stanowig problemu zdrowotnego, ale wymagaja
uzdatniania poniewaz wptywajg na akceptowalno$c¢ wody do picia z uwagi na zmiany barwy, smaku i zapachu oraz
z powodu powstawania osadow w systemach dystrybucji, co wptywa min. na metnosc wody .

Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporzadzeniem oceniano 1x kwartat na
podstawie monitoringu kontrolnego i przegladowego.
Nie zgtaszano reakcji niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody.
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